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UNIVERSITATSKLINIKUM
Schleswig-Holstein

UKSH, Institut fur Krankenhaus- und Umwellhy'giene
Arnold-Heller-Str. 3, Haus V15, Lieferadresse: Feldstraie 12, 24105 Kiel

WBYV Rumohr
Postfach 11 51

24577 Bordesholm

Priifbericht zu Auftrag Nr. AU-366518
Bewertung

Neue Adresse ab 20.06.2024

Bitte beachten Sie:

Campus Kiel
Institut fiir Krankenhaus- und Umwelthygiene

Arnold-Heller-Str. 3, Haus V15

24105 Kiel, den 01.07.2025
Lieferadresse:

Feldstralte 12, 24105 Kiel

Bereich Umwelthygiene/Kundenbetreuung
Telefon (0431) 500-16430
Telefax (0431) 500-16428
wasser-probenahme@uksh.de

7
({ pAKKS
\S .
Deutsche
Akkreditierungsstaile
0-PL-13069-01-00

Probenahmeadresse: Rodenbek, Lang’t D6rp 1, Hofladen (Fr. Fock)

Probenart: Trinkwasser
Auftraggeber: WBV Rumohr

Die Koloniezahlen waren niedrig. Escherichia coli, coliforme Bakterien und intestinale

Enterokokken lieen sich nicht nachweisen.

Das Wasser entspricht fur die untersuchten bakteriologischen Parameter den Anforderungen der

Trinkwasserverordnung.

gez. i.A. Dr. T. Schlosser (wissenschaftlicher Angestellter)
Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gliltig
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SH UNIVERSITATSKLINIKUM
Schleswig-Holstein Campus Kiel
Institut fiir Krankenhaus- und Umwelthygiene

Arnold-Heller-Str. 3, Haus V15

24105 Kiel, den 01.07.2025
Lieferadresse:

FeldstraBe 12, 24105 Kiel

Bereich Umwelthygiene/Kundenbetreuung
Telefon (0431) 500-16430

Priifbericht zu Auftrag Nr. AU-366518
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Messergebnisse Telefax (0431) 500-16428
Probenahmeadresse: Rodenbek, Lang’t Dorp 1, Hofladen (Fr. Fock) ”

Probenart: Trinkwasser (( DAKKS
Auftraggeber: WBV Rumohr Nekrdnerongsstle
Probenehmer: JungHans GmbH - Gross Jérg PIRRSSRRES
Entnahmedatum: 25.06.2025

Eingangsdatum: 25.06.2025

Bearbeitungsbeginn: 26.06.2025

Bearbeitung beendet: 28.06.2025

Labornummer LU1622479 Messverfahren| Grenz-/
Probenbezeichnung Kiche Spile Richtw
Probenahmezeit 14:10

Probenahmeart Zweck A SOP3 PRO 04#
Bakteriologische Parameter

Koloniezahl bei 20°C KBE/1 ml 0 #TrinkwV/ §43(3):2023-06) 100
Koloniezahl bei 36°C KBE/1 ml 1 #HTrinkw\/ §43(3):2023-06) 100
Escherichia coli KBE/100 ml 0 #DIN ENISO 9308-1:2017-0 0
Coliforme Bakterien KBE/100 ml 0 #DIN EN SO 9308-1:2017-09 0
Intestinale Enterokokken KBE/100 ml 0 #DIN EN IS0 7899-2:2000-11 0

n.n.: nicht nachgewiesen; ---: nicht analysiert; extern: Analyse in einem externen akkreditierten Vertragslabor; # Verfahren akkreditiert; (i) informativer
Parameter aulRerhalb der Akkreditierung; (k): nach Angaben des Kunden

Der vorliegende Priifbericht bezieht sich ausschlieBlich auf die dem Labor vorliegenden Prilfgegenstinde und die Ergebnisse gelten fiir diese wie erhalten.
Jede auszugsweise Vervielfdltigung bedarf der schriftichen Genehmigung durch das Priflabor.

Auftragsbezogene Daten werden im Labormanagementsystem des Priiflabors gespeichert. Sie haben das Recht der Datenspeicherung jederzeit
nhne Annahe van Giriinden 711 widarenrarhan
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